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1.0 ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Этот отчёт был подготовлен как ответ на запрос, сделанный АБ Линдек на проведение 

исследований по стойкости к истиранию Литурин 1 и 2С, нанесённых на бетон.  Для испы-

таний было представлено 6 образцов: три образца с нанесёнными Литурин 1 и 2С, а так 

же три контрольных образца без обработки поверхности. 

 

2.0 ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Широкие экспериментальные исследования, проведённые как в Европе (1) (2), так и в 

Северной Америке (3) (4) (5) продемонстрировали, что стойкость к истиранию бетона за-

висит от множества факторов. Тем не менее, основные факторы влияние можно свести к 

следующим: 

(i) Прочность на сжатие 

(ii) Физические свойства наполнителей 

(iii) Методы строительства и техника финишной отделки 

(iv) Вызревание 

(v) Дальнейшая обработка поверхности 

Роль этих факторов подробно обсуждалась в других источниках (1) (2), поэтому это обсу-

ждение не включено в настоящий отчёт. В настоящем отчёте стойкость к истиранию вы-

ражена величиной глубины износа, когда поверхность подвергалась истиранию стан-

дартным диском с роликами (6). Эта система, изначально разработанная Ассоциацией по 

цементу и бетону, стала широко принятой для измерения стойкости на истирание. Дейст-

вительно, предложенная система классификации была основана на значениях глубины 

износа (7, 8). Эта изначальная классификация была расширена  и сейчас она включена в 

последнюю редакцию стандарта BS 8204: часть 2:2003(9).  Глубина износа определялась 

после 2850 оборотов диска, которые были сделаны в течении приблизительно 15 минут. 

Изначальная классификация показана в Таблице 1,  более подробная классификация 

стойкости к истиранию и граничные величины износа после проведения теста на истира-

ние показаны в таблице 2. В общем, чем больше величина износа, тем ниже стойкость к 

истиранию. 
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Таблица 3 показывает классификацию по стандарту EN 13813:2002 (Е). Так же должны 

быть сделаны ссылки на стандарт BS EN 13813:2002 (Е) параграф 5.2.3 Стойкость к исти-

ранию таблица 5 (ссылка (10)), а так же EN 13892-4. 

 

Тесты по ускоренному истиранию были проведены в соответствии с требованиями стан-

дарта BS 8204: часть 2:2003(9) и EN 13892-4. 

 

3.0 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ИСТИРАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Испытание на стойкость к истиранию были проведено для каждого из образцов. Резуль-

таты испытаний на истирание суммированы в таблице 4. Глубина износа, полученная для 

образцов Литурин 1 и 2С была в диапазоне 0,02 мм и 0,04 мм со средним значением 0,03 

мм. Тогда как для контрольных образцов без обработки поверхности полученный износ 

был в диапазоне между 0,21 мм и 0,24 мм со средним значением 0,22 мм. Когда эти 

средние величины были проанализированы в соответствии со стандартом BS 8204; часть 

2:2003 «Классификация стойкости к истиранию и пределы глубины износа при испытани-

ях на ускоренное истирание», таблица 2, то видно, что Литурин 1 и 2С может быть клас-

сифицирован как  «Специальный/DF», а контрольные образцы как «AR4/DF». 

 

Эти результаты явно демонстрируют, что нанесение Литурин 1 и 2С на бетонную поверх-

ность значительно увеличивает её стойкость к истиранию. 
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4.0 ВЫВОДЫ 

Основываясь на результатах, полученных в ходе этих исследований, могут быть сделаны 

следующие выводы: 

(i) Качество стойкости к истиранию бетонной поверхности с нанесёнными Литурин 1 

и 2С может быть классифицировано как «Специальный/DF», в соответствии с BS 

8204; часть 2:2003. 

(ii) Качество стойкости к истиранию бетонной поверхности существенно увеличивает-

ся после нанесения Литурин 1 и 2С. 

 

М. Садегзаде     BSc MBA PhD CEng MICE 
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Качество бетонной плиты Глубина износа (мм) 

ХОРОШЕЕ < 0,2 

НОРМАЛЬНОЕ 0,2 – 0,4 

ПЛОХОЕ > 0,40 

 

Таблица 1: Классификация плит бетонных полов в средненагруженной промышленной 

среде 

 

Класс  
по BS8204 

Нагрузка Тип бетона  Класс 
бетона, 
H/mm2 

Минималь-
ное содержа-
ние бетона, 

кг/м3 

Максималь-
ная глубина 
износа, мм 

AR0,5 
Специаль-

ный/DF 

Очень  
высокая 

Специаль-
ный состав 

Специальные составы и 
сухие упрочнители,  

резины и т.д. 

0,05 

AR1/DF Высокая 
Специаль-
ный состав 

0,1 

AR2/DF Средняя 
Бетон с фи-
нишной об-

работкой 
С40/С50 400 0,2 

AR4/DF Лёгкая 
Бетон с фи-
нишной об-

работкой 
С32/40 325 0,4 

 

Таблица 2: Классификация стойкости к истиранию по стандарту BS 8204: часть 2 
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Класс AR6 AR4 AR2 AR1 AR0,5 

Максимальная глубина износа, мкм 600 400 200 100 50 

Таблица 3: Классификация стойкости к истиранию по стандарту EN13892-4 

Стойкость к истиранию по BCA обозначается как AR (Abrasion Resistance, т.е. стойкость к 

истиранию) и сопровождается значением максимального износа в 100 мкм. 

 

 

Образцы 
Номер 
теста 

Глубина из-
носа (мм) 

Среднее значение 
глубины износа 

(мм) 

Спецификация по 
BS 8204: часть 

2:2003 

 
 
 
 
Литурин 1 и 2С 
 
 
 
Контроль 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 

0,02 
0,04 
0,03 

 
0,22 
0,24 
0,21 

0,03 
 
 
 

0,22 

Специальный/DF 
 
 
 

AR2/DF 

 

Таблица 4: Итоговые результаты стойкости к истиранию 
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